
Условные обозначения

Объекты  водоснабжения :

– Кольцевые сеть водоснабжения

– Тупиковые сети водоснабжения

– Сети водоснабжения РЖД

– Водопроводный колодец

– Информация о сети водоснабжения ПЭ 63 мм,
L = 50 м
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В

В

В
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В

В
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В

В
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Лист
№ док.Изм. Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Стадия Листов
г. Белореченск

Существующая схема
водоснабжения. М 1:5000

Схема водоснабжения Белореченского городского
поселения Краснодарского края. Корректировка

Разраб. Рогова
Тех.директор Плотников 1 2

2023

Схема водоснабжения
Белореченского городского поселения Краснодарского края

М 1:5000

ст. 200 мм
L = 459 м

ст. 150 мм
L = 480 м

ст. 100 мм
L = 60 м

ст. 150 мм
L = 480 м

ст. 150 мм
L = 480 м

ст. 300 мм
L = 445 м

ст. 250 мм
L = 437 м

ст. 250 мм
L = 437 м

ст. 250 мм
L = 458 м

ст. 250 мм
L = 458 м

ст. 150 мм
L = 520 м

1- й водовод

2- й водовод

3- й водовод

ст. 400 мм
L = 490 м

ст. 250 мм
L = 442 м

ст. 400 мм
L = 436 м

ст. 150 мм
L = 436 м

ст. 200 мм
L = 436 мст. 400 мм

L = 293 м

ст. 200 мм
L = 303 м

ст. 200 мм
L = 405 м

ст. 250 мм
L = 96,7 м

ст. 200 мм
L = 453 м

ст. 400 мм
L = 426 м

ст. 250 мм
L = 454 м

ст. 300 мм
L = 459,8 м

ст. 400 мм
L = 507 м

ст. 300 мм
L = 469 м

ст. 250 мм
L = 475 м

ст. 300 мм
L = 28 м

ст. 300 мм
L = 216 м

ст. 400 мм
L = 287 м

ст. 200 мм
L = 503 м

ст. 300 мм
L = 27,5 м

ст. 100 мм
L = 460 м

ст. 100 мм
L = 326 м

ст. 150 мм
L = 271 м

ст. 200 мм
L = 427 м

ст. 200 мм
L = 427 м

ст. 250 мм
L = 375 м

ст. 200 мм
L = 295 м

ст. 250 мм
L = 28,2 м

ст. 200 мм
L = 523 м

ст. 250 мм
L = 537,5 м

ст. 200 мм
L = 718 м

ст. 300 мм
L = 727,9 м

2 тр. ПЭ 500 мм
Lсум = 315,5 м

ПЭ 110 мм
L = 1175 м

ПЭ 75 мм
L = 830 м

ст. 150 мм
L = 357 м

ПЭ 110 мм
L = 319,34 м

2 ПЭ 110 мм
L = 791,2 м

ПЭ 100 мм
L = 181 м

ст. 150 мм

ПЭ 110 мм
L = 236 м

ПЭ 110 мм
L = 252 м

Футляр ПЭ 160 мм
L = 14 м ПЭ 110 мм

L = 105,5 м

L = 22 м

2 ПЭ 110 мм
L = 38 м

Футляр ПЭ 160 мм
L = 12 м

ПЭ 110 мм
L = 234 м

ПЭ 75 мм

2 чуг . 100 мм

L = 102 м

2 чуг . 100 мм

L = 75 м

ст
. 3

2 мм

L = 54
м

2 чуг . 100 мм

L = 240 м

ст . 32 мм

L = 90 мчуг. 100 мм
L = 665 м

ст. 50 мм
L = 140 м

ст. 50 мм
L = 330 м

2 ПЭ 400 мм
L = 900 м

2 ст. 400 мм
L = 225 м

2 ст. 600 мм
L = 200 м

2 чуг. 500 мм
L = 277 м

ПЭ 63 мм
L = 90 м

ст. 100 мм
L = 220 м

чуг. 500 мм
L = 340 м

ПЭ 160 мм
L = 120 м

асб. 150 мм
L = 1455 м

асб. 150 мм
L = 660 м

асб. 100 мм
L = 320 м

ПЭ 110 мм
L = 870 м

ПЭ 63 мм
L = 594 м

ПЭ 160 мм
L = 415 м

ПЭ 63 мм
L = 108 м

ПЭ 63 мм
ПЭ 160 мм
L = 487 м

Асб. 150 мм
L = 690 м

ПЭ 63 мм
ПЭ 160 мм
L = 1530 м

чуг. 125 мм
L = 340 м

ПЭ 160 мм
L = 2026 м

чуг. 150 мм
L = 173 м

чуг. 150 мм
L = 450 м

ПЭ 160 мм
L = 292 м

чуг. 150 мм
L = 385 м

ПЭ 160 мм
L = 1337 м

ст. 100 мм
L = 145 м

ст. 100 мм
L = 277 м

ПЭ 90 мм
L = 15 масб. 200 мм

L = 820 м

ст. 400 мм
L = 750 м

ст . 200, L = 215 м
ст . 300 мм, L = 180 м

чуг. 150 мм
, L = 80 м

ст . 76 мм
, L = 240 м

ВК 1 ВК 2

П
Э 110,

чуг. 300 мм
L = 150 м

ст . 89 мм

L = 225 м

L = 495 м

асб. 200 мм
L = 320 м

ст. 300 мм

асб. 200 мм
L = 117 м

ст . 100 мм

ПЭ 50 мм
L = 115,5 м

ПЭ 100 мм
L = 40 м

ПЭ 63 мм , L = 69

м

П
Э 

90
 м

м

L 
= 

91
 м

зад. 250 мм

2 чуг. 100 мм
L = 125 м

асб. 300 мм
L = 560 м

ст. 100 мм
L = 23 мПЭ 63 ммL = 193 м

ст. 100 мм
L = 90 м

ПЭ 50 мм
L = 15 м

ПЭ 110 мм
L = 130 м

ПЭ 32 мм
L = 85 м

ПЭ 32 мм
L = 10 м

ПЭ 75 мм
L = 111 м

ст. 500 мм
L = 1800 м

ст. 89 мм
L = 445 м

ст. 89 мм
L = 231 м

чуг. 200 мм
L = 490 м

ст. 150 мм
L = 515 м

ПЭ 110 мм
L = 79 м

ПЭ 160 мм
L = 163 м

ПЭ 160 мм
L = 196 м

ПЭ 110 мм
L = 103 м

ПЭ 63 мм

ПЭ 160 мм
89 м

65
 м

97 м

11 м

ст. 76 мм
L = 25 м

ст. 100 мм
L = 61 м

2 ПЭ 25 мм

ПЭ 63 мм
L = 25 м

ПЭ 160 мм
L = 190 м

ПЭ 25 мм

ПЭ 100 мм
L = 256 м

ПЭ 160 мм
L = 1125 м

ст . 57 мм

ст. 57 мм,

L = 40м 

ПЭ 63 мм, L = 26 м

ст . 57 мм , L = 37 м

ПЭ 50 мм
L = 65  м

ПЭ 110 мм
L = 207  м

ст. 100 мм
L = 269 м

ПЭ 110 мм
L = 540  м

ПЭ 110 мм
L = 1580  м

Ø 150 мм

ст. 100 мм
L = 369  м

ПЭ 150 мм
L = 600  м

Ø 150 мм ПЭ 160 мм
L = 51  мПЭ 200 мм

L = 91  м

асб. 150 мм
L = 1029 м

ПЭ 63 мм
L = 54 м

ПЭ 160 мм
L = 653  м

ст. 150 мм
L = 180  м

ст. 100 мм
L = 105  м

ст. 200 мм
L = 100  м

асб. 200 мм
L = 670  м

ст. 200 мм
L = 40  м

ПЭ 110 мм
L = 151  м

ПЭ 160 мм
L = 226  м

ст. 200 мм
L = 77  м

асб. 150 мм
L = 370  м

ст. 57 мм
L = 160  м

чугун 100 мм
L = 830  м

асб. 300 мм
L = 440  мст. 40 мм

L = 25 м

ПЭ 200 мм
L = 215 м

асб. 300 мм
L = 80 мчуг. 300 мм

L = 295 м

сталь 300 мм
L = 85 м

ст. 89 мм, L=15 м

ст . 100 мм, L = 58

м

ст . 57 мм, L = 25 м

ст . 89 мм, L = 45 м

ст . 76 мм,

L = 17 м

ст . 57 мм

L = 17м 

ст . 57 мм,

L = 24м 

чуг . 50 мм,

L = 77м

чуг. 200 мм
L = 590 м

асб. 250 мм
L = 365 м

ПЭ 63 мм,

L = 14 м

ст . 57 мм ,

L = 14 м

чуг. 50мм 

L=45м

ПЭ 32 мм

L = 6 м

ст. 100 мм
L = 45 м

ст. 57 мм
L = 24 м

ПЭ 280 мм
L = 128 м

ст. 250 мм
L = 152 м

ст . 32 мм ,

L = 11 м

ПЭ 63мм,

L = 12 м

ст. 50 мм , L = 10 м

ст . 100 мм , L = 21

м

асб. 300 мм
L = 132 м

асб. 200 мм
L = 620 масб. 230 мм

L = 965 м

ст.1
00мм,

L = 70 м

ПЭ 32мм,

L = 29 м

ПЭ 32мм, 

L = 9м 

ПЭ
 7

5 
мм

, L
 =

 40
м

ст . 100мм,

L = 36м 

ст . 100 мм , L = 16

м

ст. 100 мм
L = 52 м

чуг. 150 мм
L = 102 м

ст. 150 мм
L = 91 м

ст. 150 мм
L = 95 м

ПЭ 110 мм
L = 45 м

чуг. 150 мм
L = 62 м

ст. 150 мм
L = 39 м

асб. 150 мм
L = 260 м

асб. 200 мм
L = 100 м

асб. 220 мм
L = 150 м

асб. 200 мм
L = 200 м

ст . 100мм,

L = 77 м

асб. 200 мм
L = 150 м

чуг. 150 мм
L = 237 м

асб. 150 мм
L = 512 м

ст. 150 мм
L = 58 м

ст. 100 мм
L = 215 м

ст. 100 мм
L = 215 м

асб. 100 мм
L = 424 м

ст. 100 мм
L = 200 м

асб. 100 мм
L = 120 м

асб. 100 мм
L = 195 м

асб. 100 мм
L = 175 м

ст. 100 мм
L = 230 м

асб. 100 мм
L = 350 м

ст. 100 мм
L = 240 м

ст. 100 мм
L = 25 м

ст. 100 мм
L = 65 м

ст. 57 мм
L = 100 м

ст. 57 мм
L = 95 м

асб. 100 мм
L = 740 м

за
гл

уш
ка

чуг . 100 мм

ст.57 мм ст
. 1

00
 м

м

чуг . 200 мм

чуг . 200 мм

ст . 100 мм

Ø 280

мм

ст. 25 мм
L = 31 м

ПЭ 63 мм
L = 17 м

ПЭ 280 мм
L = 21 м

чуг 200 мм
L = 89 м

ПЭ 315 мм
L = 13 м

ст. 219 мм
L = 9,2 м

2 ПЭ 110 мм
L = 126 м

2 ПЭ 32 мм
L = 32 м

ПЭ 110 мм
L = 44,7 м

сталь 300 мм

ПЭ 315 мм
L = 173 м

чуг. 100 мм
L = 162 м

ст . 100 мм ,  L = 12

м

ст . 100 мм ,  L = 22

м

ПЭ 75 мм

L = 15
м

ст. 100 мм
L = 35 м

ст. 100 мм
L = 80 м

ст . 100 мм,  L =

83 м

ст. 100 мм,  L = 27

м

ст . 100 мм

L = 40 м

чуг. 100 мм
L = 65 м

сталь 100 мм
L = 112 м

ст. 100 мм
L = 140 м

мет. пл. 26 мм
L = 24 м

ПЭ 110 мм
L = 15 м

ПЭ 315 мм
L = 220 м

асб. 200 мм

ПЭ 280 мм
L = 357 м

сталь 500 мм
L = 650 м

ст. 100 мм
L = 14 м

ст. 250 мм
L = 360 м

ст. 32 мм
L = 10 м

асб. 200 мм
L = 220 м

ст. 100 мм
L = 14 м

ПЭ 110 мм
L = 13 м

ПЭ 32 мм

ПЭ 75 мм
L = 237 м

чуг. 200 мм
L = 325 м

ст . 100 мм,  L
 = 24

м

ст . 100 мм

L = 12 м

ст . 100 мм,  L
 = 6

м

ст. 100 мм,  L
 = 6

м
ст. 200 мм
L = 140 м

ПЭ 75 мм ,  L
 = 6 м

ст . 100 мм ,  L
 = 11

м

ст. 150 мм
L = 160 м

ст . 100 мм,  L
 = 92

м
ст. 100 мм

L = 18м

чуг. 200 мм
L = 150 м

ст . 100 мм,  L = 10

м

ст . 100 мм

L = 50 м

ПЭ 75 мм ,

L = 23 м

чуг . 100 мм,  L
 = 235 м

ст. 150 мм
L = 165 м

чуг . 100 мм ,  L = 45 м

ПЭ 110 мм ,

 L = 56,5 м

ст. 150 мм
L = 25 м

ПЭ 110 мм,

 L = 86,8 м

ПЭ 75 мм ,

 L = 107 м

ПЭ 75 мм ,

 L = 44 м

ПЭ 50 мм
L = 45 м

ПЭ 110 мм
L = 448 м

асб. 200 мм
L = 180 м

ПЭ 225 мм
L = 124 м

ПЭ 32 мм
L = 24 м

ПЭ 32 мм
L = 69 м

ст. 100 мм
L = 68 м

асб. 200 мм
L = 210 м

чуг. 100 мм
L = 175 м

асб. 100 мм
L = 183 м

мет. пл. 26 мм
L = 105 м

асб. 200 мм
L = 478 м

асб. 100 мм
L = 120 м

чуг. 250 мм
L = 265 м

ПЭ 63 мм,

L = 4,2 м
ПЭ 63 мм ,

L = 17 м
ПЭ 63 мм
L = 18,3 м

ПЭ 110 мм
L = 184,7 м

ПЭ 200 мм
L = 81,5 м

чуг. 200 мм
L = 225 м

ПЭ 225 мм
L = 171 м

ПЭ 110 мм
L = 52 м

ПЭ 160 мм
L = 228 м

ПЭ 160 мм
L = 71,5 м

ст. 200 мм
L = 150 м

ст. 300 мм
L = 560 м

ПЭ 63 мм ,  L = 25

м

ПЭ 63 мм ,  L = 4 м

ст . 100 мм ,  L
 = 35

м

ст . 100 мм ,  L = 26

м ст. 100 мм

L = 9м
ПЭ 100 мм,  L

 = 275

м

ст . 100 мм,  L = 5

м
ПЭ 160 мм,  L

 = 213

м

ПЭ 90 мм
L = 102 м

ст . 100 мм,  L
 = 63

м

ПЭ 100 мм,

L = 53 м

ст. 100 мм,

L = 28 м

чуг. 200 мм
L = 200 м

ст . 100 мм

L = 5
м

ПЭ 315 мм

ст. 150 мм,  L = 52 м

ПЭ 110 мм
L = 22 м

Ø 300

мм

ПЭ 11
0 м

м ,  L
 = 88

м

ПЭ 110 мм

L = 124 мПЭ 160 мм,  L
 = 190м

ПЭ 63 мм
L = 26 мПЭ 75 мм ,  L

 = 24 м

ПЭ 110 мм,  L = 124 м

ПЭ 280 мм
L = 350 м

ПЭ 63 мм,  L
 = 18 м

ПЭ 50 мм ,  L
 = 15 мПЭ 75 мм,  L

 = 20 м

ПЭ 63 мм,

L = 32 м

ПЭ 63 мм ,

L = 20 м

ПЭ 90 мм ,

L = 60 м

ст . 150 мм,

L = 70 м

ПЭ 63 мм

L = 32 м

ПЭ 63 мм,

L = 21 м

ПЭ 110 мм ,  L = 71 м
ПЭ 75 мм

,

L = 16 м

П
Э 

75
 м

м
,

L 
= 

24
 м

ПЭ, 50 м

ст. 219 мм
L = 135 м

ст. 200 мм
L = 350 м

асб. 200 мм
L = 750 м

ПЭ Ø 300 мм

ПЭ 75 мм,

L = 40м 
ПЭ 75 мм
L = 16,5 м

ст. 100 мм
L = 32,5 м

ст. 89 мм
L = 18 м

ст. 150 мм
L = 111 м

ПЭ 110 мм
L = 2 м

ПЭ 160 мм
L = 6 м

ст . 150 мм ,  L = 166

м

ст. 100 мм
L = 6 м

L = 6 м

L = 25
 м

ст. 300 мм
L = 485 м

чуг. 400 мм
L = 220 м

ст. 325 мм
L = 220 м

ст. 100 мм
L = 320 м

ст. 100 мм
L = 330 м

ст. 100 мм
L = 249 м

ст . 100 мм,  L = 180

м

ст . 100 мм

L = 22м

ст . 100 мм

L = 10м

ст .100мм 

L = 26 м

асб. 200 мм
L = 410 мПЭ 300 мм

L = 270 м

ст. 100 мм ,

L = 15 м

ПЭ 63 мм
L = 8,3 м

ПЭ 160 мм
L = 37,2 м

ПЭ 110 мм

L = 77,2м

ПЭ 110 мм, L = 63,1м

ПЭ 160 мм
L = 72,8 м

ПЭ 32 мм

L = 15 м

ПЭ 160 мм
L = 185 мПЭ 50 мм

L = 61,2 м

ПЭ 32 мм
L = 8,2 м ПЭ 32 мм

L = 47,6 м

ПЭ 315 мм
L = 136 м

ст. 300 мм
L = 205 м

асб. 200 мм
L = 110 м

ст. 89 мм
L = 160 м

асб. 200 мм
L = 445 м

ст. 250 мм
L = 540 м

ст. 32 мм
L = 10 м

ст. 57 мм
L = 22 м

ст. 32 мм
L = 82 м

ст. 32 мм
L = 13 м

ПЭ 110 мм
L = 373,6 м

Ø100

Ø 32

L = 106 м

L = 80 м

L = 15 м

L = 17 м

ПЭ 110 мм
ПЭ 110 мм

асб. 150 мм
L = 1029  м

ст. 200 мм
L = 115 м

ПЭ 100 мм
L = 43,5 м

ПЭ 25 мм

ст. 100 мм

ст. 100 мм

ст. 26 мм
L = 57 м

ПЭ 32 мм
L = 50 м

ст. 57 мм
L = 30 м

ст. 40 мм
L = 20 м

ст. 32 мм
L = 25 м

ст. 25 мм
L = 13 м

чуг. 150 мм
L = 120 м

ст. 20 мм
L = 22 м

ПЭ 32 мм
L = 58 м

мпл. 32 мм
L = 45 м

ПЭ 110 мм
L = 550 м

ПЭ 110 мм
L = 270 м

ст. 200 мм

ПГ

ПГ

ПЭ 75 мм
L = 17,5 м

ПЭ 110

ПЭ 110

Трубопровод
не прослеживается
не действует

2 ПЭ 225 мм
L = 2050 м

м/ п 25

мм

пэ 40 ммпэ
 3

2 
мм

пл . 32

мм

ст . 20 мм

м/ п 26

мм
ст . 20 мм

ста
ль

ста
ль

ста
льст . 20 ммПЭ 25ммст . 20 ммст. 20 ммста

ль

ПЭ Ø 225 мм

ста
ль

ПЭ 32

ста
льста

ль

м/ п 32

мм

ст. 100 мм

ст . 25 мм
ст . 25 мм

ста
ль

ст . 40 ммст . 40 мм

ст . 89 мм

ст . 100 мм

асб . Ø 200 мм

ст . 57 мм

ПГ

ст . 100
мм

ст . 100

мм

асб. 200 мм

ста
ль 300 мм

?

ПЭ Ду 50 мм

ста
ль 1

00 мм

ПЭ 75 мм

ПЭ 225 мм
ПЭ 315 мм

ПЭ 90 мм,

L = 37 м

ПЭ 160 мм
L = 653  м

асб. 200 мм

П
Э 50 мм

ст. 200 мм

ПЭ 110 мм
L = 258 м

ПЭ 63 мм
L = 181 м

ПЭ 32 мм
L = 10 м

ПЭ 32 мм

ст. 100 мм

ст. 50 мм

ПЭ 63 мм
L=71 м

ПЭ 25 мм

ПЭ 100 мм

ст. 150 мм

асб. 200 мм
L = 478 м

ПЭ 100 мм
L = 29,3 м

ПЭ 100 мм
L = 47,3 м

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

Футляр ПЭ 160 мм

ПЭ 50 мм

ПЭ 63 мм
L = 193 м

пэ 225 мм

ст . 100 мм

30 м

 L = 222 м

ст . 100 мм

ПЭ 63мм ,

L = 71 м
ст .57мм

L = 17м 

В В В

ПЭ 50 мм

ПЭ 32 мм
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